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OZNACZENIA NA RYSUNKU

| m - Wentylator lazienkowy

- Wentylator lazienkowy

sterowany poziomem wilgotnosci

- Wentylator lazienkowy

sterowany poziomem temperatury

- Wentylator tazienkowy
sterowany $§wiatlem

- Pion kanalizacji sanitarne;j

@ - Pion wody pitne;j

@ - Pion instalacji c.o.

woda grzewcza
woda powrotna
cyrkulacja cwu

woda zimna

woda ciepla zasilanie
kanalizacja sanitarna
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PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO PRZY PLACU

WOLNOSCI 1 W KEDZIERZYNIE-KOZLU

&.i_ arstudio@pro.onet.pl 47-220 Kedz.-KoZle; Plac Wolno$ci 1; dziatka nr: 989/4
Podpis Branza: Stadium :
Instalacyjna Projekt budowlany
Podpis Tytul rysunku :
RZUT PARTERU
Podpis Podzialka : Data : Nr.rys:
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